Branninstruks

VARSLE — REDDE — SLUKKE - LUKKE

Den som oppdager brann eller branntillgp skal omgaende sla
alarm ved naermeste brannmelder og uten opphold forsgke a
slukke brannen med de slokkingsmidler som skal veere pa stedet.
Vaktmester/vakt sjekker omgaende alarmsentralen for a klarlegge
hvor alarmen er utlgst.

Kan brannen ikke slokkes omgaende skal evakuering foretas.
Vaktmester/vakt er ansvarlig for evakueringsordren.
Oppmagteplass ved tennisbanen.

Alle vakter, ansatte og leietakere skal vaere kjent med utganger og
ngdutganger fra samtlige steder i bygninger.

Alle skal vite hvor naermeste brannmelder er plassert og kjenne
varslingsopplegg som fremgar av denne instruks.

Alle skal vite hvor slokkingsutstyret er plassert og hvordan dette
skal benyttes.

Kun vaktmester har tillatelse til inn- og utkoblingen av slgyfer pa
brannsentralen.

Samtlige vakter og ansatte skal ha ngdvendig brannvernopplaring
med tilhgrende branngvelser.

Alle uregelmessigheter som matte oppsta i forhold til denne
branninstruks skal snares meldes til brannvernleder.

Til brukere og leietakere av Kongsberghallen: Ved brannalarm
meter instruktgr/leder omgaende i resepsjonen for informasjon
(ved brannalarmsentralen).

Leder for bowling har ansvar for hallens branninstruks fglges nar
gvrig aktivitet er avsluttet.

Brann: 110 Ambulanse: 113 Politi: 112




